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Etapas del proceso de potabilizacion del agua mediante el cual se transforma el agua bruta (cruda) en agua potable

1 CAPTACION
Toma de agua bruta (cruda).

MUESTREO 1

BOMBEO
2 Hacia la planta.

DESARENADOR
3 RREN A IEHR A Remueve material sedimentable.

PRE - ALCALINIZACION
Cuando la alcalinidad del
agua brutanoes la
necesaria para incorporar
sulfato de aluminio

se agrega ceniza de soda,
cal hidratada o soda
cdustica.

PRE - OXIDACION

Oxidacién de materia ADSORCION

orgénica y remocion de olor Aporte de carbén activado
y sabor. en polvo para remover
También se oxidan metales sustancias disueltas en el
disueltos como hierroy agua cruda.

magnesio.

FILTRACION
Etapa final del proceso de
< FLOCULACION SEDIMENTACION clarificacion y la que debe
COAGU.LA(;I,ON » Luego de la coagulacion del Al reducirse la velocidad de dar cumplimiento a las DESINFECCION
Neutralizacién de particulas a . N . )
N . agua se debe agitar circulacién del agua, las normas de calidad en Agregado de cloro (es el
través del suministro de sulfato - » ) ) ) . :
- lentamente para que las particulas descienden por su cuanto a turbiedad y color. agente quimico desinfectante
4 TRATAMIENTO de aluminio. " o 5 ) p ) »
T particulas se unan y logren propio peso. El'agua pasa a través de un mas comin) para destruir
Se produce con agitacién intensa

mayor tamafio y peso. Esa sedimentacién de los medio poroso donde se

Estas particulas se llaman floculos, le otorga al agua MUESTREO 3 retienen los floculos

floculos. mayor claridad. pequefios y los que no
fueron eliminados en el
sedimentador.

microorganismos que pueden

para que el coagulante se mezcle MUESTREO 2 MUESTREO 4 trasmitir enfermedades. MUESTREO 5

con el agua.

Distribucion del agua potable

CONTROL FINAL

Antes de Ilegar a los consumidores, el agua
es rigurosamente controlada por quimicos : :
9 . pora | Alo largo de todo el proceso se realizan muestreos para controlar la calidad del agua
expertos que analizan muestras tomadas o
en distintos lugares del sistema de

MUESTREO 6 CONTROLES distribucion.

BOMBEO A LA CIUDAD
El'agua es dirigida a la red de

TANQUE DE RESERVA
Desde donde se distribuye el agua
potabilizada a toda la ciudad.

distribucién para llegara la
poblacién.




